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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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	Председателю
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А.А. Яковлеву
_________________________ 

г. Ленинск-Кузнецкий, 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области направляет информацию о проведенных проверках в образовательных учреждении и на объектах культуры в 2019 году и по настоящее время 2020 года, на которых по итогам проверки выданы предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и в настоящий момент не исполнены: 
- МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная школа»:

1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование                        автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в                 соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При ремонте и                 обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не                   соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной    безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое                   освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока                  службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности                        продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок их срок  эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет; 
- МБДОУ «Детский сад №9 «Лучик» с. Подгорное»: 

1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование                        автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в                   соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При  ремонте и                     обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не              соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной               безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое                     освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока                   службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности  продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок их срок                       эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет; 
2. Руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих                       устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки                             вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.
- МБОУ «Демьяновская средняя общеобразовательная школа»:
1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование                        автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в                  соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При   ремонте и                     обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не                    соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной               безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое                    освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока                   службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности                      продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок их срок  эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет; 
2. Заполнение проемов в противопожарных перегородках помещения электрощитовой не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости, противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EL-30 (30 минут).
- МБДОУ «Детский сад №17 «Рябинка» п. Восходящий»
1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование                        автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в                 соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При   ремонте и                       обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не                       соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной        безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое                    освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока                  службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности                      продления эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок их срок эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет; 
- МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа»:
1. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование                         автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения следует применять в                соответствии с требованиями государственных стандартов, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. При ремонте и                обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не                 соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной          безопасности и (или) специальных технических условий, не проведено техническое                      освидетельствование установок и оборудования по истечении установленного срока                  службы на предмет технической возможности и экономической целесообразности                      продления  эксплуатации, а также условий и срока такого продления. В соответствии с                          инструкциями по эксплуатации  элементов установок их срок эксплуатации не менее 10 лет. Установки противопожарной защиты эксплуатируются более 10 лет (здание основной школы поселок Чкаловский, деревня Новопокасьма).
2. Руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих                    устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки                             вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре              (здание основной школы поселок Чкаловский, деревня Новопокасьма).
3. Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по                 очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (здание основной школы поселок Чкаловский, деревня Новопокасьма).

4. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной                        сигнализации. Формирование сигналов управления системами общеобменной                        вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в                 обеспечении пожарной безопасности объекта а также формирование команд на                     отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной                  автоматики, не осуществляется при срабатывании пожарных извещателей.                      Общеобменная вентиляция и кондиционирование не сблокированы с системами                      пожарной автоматики (здание основной  школы поселок Чкаловский, деревня                       Новопокасьма).
5. Лестничные клетки, не имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с                    уплотнением в притворах (здание основной школы деревня Новопокасьма).
6. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза 5 лет проведение                          эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с                           составлением соответствующего протокола испытаний  (здание основной школы                  поселок Чкаловский).
       На объектах Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная         клубная система Ленинск-Кузнецкого муниципального района»  нарушения требований  пожарной безопасности в настоящее время устранены в полном объеме. 
Начальник ОНДПР г. Полысаево, 
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Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области                                                                              
майор вн. службы                                                                                                     О.С. Захарова

8(384-56) 44-226
